MS LAB Sp.zo.o0 tel. 54 280 01 47

ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin e-mail: srodowisko@ms-lab.pl
www.ms-lab.pl mikrobiologia@ms-lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 3475/23 — wyd.1

Zleceniodawea: Szkota Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej
ul. Kosynierow Kosciuszkowskich 11 ; 87-100 Torun

Numer zlecenia: 3475/23 — wyd.1
Numer i opis probki:
4900/23 — woda z niecki basenowej - temperatura pobranej probki wody wg PN-77/C-04584"—22,1°C
Badany obiekt: woda basenowa
Stan prébek w chwili przyjecia: bez zastrzezen
Prébki pobral: pracownik Laboratorium — Ewa Wisniewska, zgodnie z planem pobierania probek, nr protokolu pobrania 2126/23

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 - A, PN-ISO 5667-5:2017-10 - A

Micjsce pobierania: Phwalnia w Szkole Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej, ul. Kosynierdw Kosciuszkowskich 11 ;87-100 Torun.

Data i godzina pobrania:  12.09.2023 godzina 9*° i OG Zg
Data i godzina dostarczenia: 12,09.2023 godzina 15% [ e
Data rozpoczecia badan: 12.09.2023
Data zakonezenia badan: 14.09.2023
WYNIKI DLA PROBKI nr 4900/23
L.p. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka WYNIK Niepewnos§é? Wikt "
I parametryczna
3 B J124A1: :
I. | Escherichia coli PN-ENISO 9308-1:2014-12+4A1:2017-04 1, | 1001 00mI 0 ; 0
Metoda filtracji membranowej
. PN-EN ISO 16266:2009 .
P, s "
2. Pseudomonas aeruginosa Mesoda ltracj membranows] A | jtk/100ml 0 0
. o on| PN-ENISO 6222:2004 . . R
3. | Ogdlna liczba mikroorganizméw w 36°C Metoda ptytkowa, posiew welebny A | jtik/ml nie wykryto - 100
4, | Azotany” PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 A | mgl <0,16 (0,16+0,01)*+ 20
Indeks nadmanganianowy Re :
> (utlenialnosé z KMnO,)” LRt A | me/ <050 (0 a0e0.00)r 4
6. Metnosce PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A NTU 0,40 0,04 0,5
7. Trichlorometan (Chloroform) PN-EN 180 10301:2002 A | mg/l - - 0,03
8. Bromeodichlorometan PN-EN ISO 10301:2002 A [ mg/l ! - - -
9. Dibromochlorometan PN-EN ISO 10301:2002 A | mgl -
10. | Tribromometan (Bromoform) PN-EN ISO 10301:2002 A | mgl - -
X THM
- chloroform; - bromoform
1L 3 PN-EN ISO 10301:2002 A | mg/l - - 0.1
- bromodichlorometan
- dibromochlorometan

Wyniki badaii mikrobiologicznych autoryzowal i podpisal kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Kierownik Pracowni: mgr inz. Agnieszka Bartold

Wyniki badan fizykochemicznych autoryzowal i podpisal kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Kierownik Pracowni: mgr Iwona Paradowska

Data wystawienia sprawozdania: 15.09.2023 (wyd.I - sprawozdanie nie zawiera wynikow badan w kierunku Y THM).
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MS LAB Sp.zo.0 tel. 54 280 01 47

ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin e-mail: srodowisko@ms-lab.pl
www.ms-lab.pl mikrobiologia@ms-lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 3475/23 — wyd.1

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratoriunt nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci. Wyniki badari dotyczg wylgcznie pobieranego/ badanego
obiektu.
Sprawozdanie zawiera 2 strony.

Objasnienia:
1) Warto$é parametryezna — zgodnie = Rozporzqd=eniem Ministra Zdrowia = dnia 9 listopada 2015 r.w sprawie wymaga#, jakim powinna odpowiadaé woda na
phwalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).
2) Niepewnosé pomiaru okreslona jako niepewnosé rozszerzona. Wspdlezynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnofci 95%. Niepewnosé rozszerzong podano dla calosci
postepowania.
IV badaniach mikrobiologicznych przedstawiona niepewnosé rozszerzona zostala oszacowana zgodnie = PN-ISO 29201:2022-02. Podawane wartosci niepeyvnosci nie
zawierajg niepewnosci nwigzanej = pobraniem i transportem probki.
3) Podana wartosé stanowi réznice pomigdzy wartoscig tego parametruw wodsie w niecce basenowej, a jego zawarioscig w wodzie doprowadzonej do phwalni,
(wynik utlenialnosci dla wody dophnwajgcej — 0,87 mg/l, a azotandw 4,7 mg/l).
4) Potencjal redox (oksydoredukeyjny) przy elekirodzie Ag/AgCl 3,5m KCL
- dla wody w nieckach basenowych udostepnianych do nawki phnwania dla niemowlgt i malych dzieci do lat 3 — dla wody sltodkiej wartosé min.
a) przy 6,52 pH £ 7,3 - 720{mV]
b) przy 7,35 pH < 7,6 -750[mV]
- dla wody z niecek basenowych, niecek basenowych wyposazonych w wrzgd=enia wynvarzajqce aerozol wodno-powietrzny dla wody slodkiej wartosé min.
a) przy 6,55 pH < 7,3—750{mV]
b) przy 7,32 pH £ 7,6 -770{mV]
3) Nie dotyczy phywalni odkrytych
A — metoda akredytowana zgodnie = zakresem akredytacji AB 429
W — norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia
# - badania wykonane w miejscu pobrania probek
*- granica wykrywalnosci od 1 jik/100 ml

#%_ dla vezultatow badania podanychw formie ., < Iub =y, gd=ie y = wartosé menzurandu odpowiadajgea dolnej/gdinej wartosci zakresu pomiarowego metody
akredytowanej wraz = niepewnosciq rozszerzonq dla tej wartosci.

Koniec sprawozdania
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MS LAB Sp.zo.o tel. 54 280 0147

ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin e-mail: srodowisko@ms-lab.pl
www.ms-lab.pl mikrobiologia@ms-lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 3476/23 — wyd.1

Zleceniodawea: Szkola Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej
ul. Kosynieréw Kosciuszkowskich 11 ; 87-100 Torun

Numer zlecenia: 3476/23 — wyd.1
Numer i opis probki:

4901/23 — woda z systemu cyrkulacji - niecka basenowa - temperatura pobranej probki wody wg PN-77/C-045 84" 22,0°C
Stezenie chloru wolnego wg PB 43, wyd. 1 03.11.2022 w oparciu o instrukcjg testu Moacherey Nagel nr 931251 - 0,30 mg/l

Badany obiekt: woda basenowa

Stan probek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Prébki pobral: pracownik Laboratorium — Ewa Wigniewska, zgodnie z planem pobierania prabek, nr protokolu pobrania 2127/23
Metoda pobierania: PN-EN 1SO 19458:2007 - A, PN-ISO 5667-5:2017-10 - A

Miejsce pobierania: Phnvalnia w Szkole Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej, ul. Kosynierow Kosciulsz 7
]

Data i godzina pobrania: 12.09.2023 godzina 9%
Data i godzina dostarczenia: 12.09.2023 godzina 15%

Data rozpoczecia badan: 12.09.2023 \
Data zakoniczenia badan: 14.09.2023 | L. dz.

WYNIKI DLA PROBKI nr 4901/23

L.p. Rodzaj badania Metoda badai Jednostka WYNIK Niepewna$é ? VERrtst 1
parametryczna
I. | Escherichia coli PN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | , | 1y 1100m 0 . 0
Metoda filtracji membranowej :
; PN-EN ISO 16266:2009 .
2. | Pseudomonas aeruginosa M Y — A | jtk/100ml 0 - 0
3. |Oudlnalicibamikraosganizmiwew 36°¢] TICENIS06222.200) Al jtrml g [4: 1,7%10'] 209
Metoda plytkowa, posiew wglebny
PN-EN 1SO 11731:2017-08*
4. | Legionella sp. Metoda filtracji membranowe] A | jtk/100 ml - - 0
Matryca B; Procedura 7; pozywka C-GVPC
5. Azotany” PN-EN 1SO 10304-1:2009+AC:2012 A | mg/l <0,16 (0,1640,01)*= 20
Indeks nadmanganianowy . ] 1
6. | (utlenialnosé z KMnO4)” PN-EN ISO 8467:2001 Al mg/l <0,50 (0,50£0,06)** =
7. Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A| NTU 0,18 0,02 0,3
8. | Trichlorometan (Chloroform) PN-EN ISO 10301:2002 A | mg/l - - 0,03
9. | Bromodichlorometan PN-EN ISO 10301:2002 A | mg/l - - -
10. | Dibromochlorometan PN-EN 1SO 10301:2002 A | mgl - - -
11. | Tribromometan (Bromoform) PN-EN 1SO 10301:2002 A | mg/l - - -
% THM
jg | -hiomofor e PN-EN ISO 10301:2002 A | mgl 2 . 0,1
- bromodichlorometan
- dibromochlorometan

Wyniki badai mikrobiologicznych autoryzowal i podpisal kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Kierownik Pracowni: mgr inz. Agnieszka Bartotd

Wyniki badan fizykochemicznych autoryzowal i podpisal kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Kierownik Pracowni: mgr Iwona Paradowska

Data wystawienia sprawozdania: 15.09.2023 (wyd.1 - sprawozdanic nie zawiera wynikoéw badan w kierunku Legionella sp. i 3, THM).
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MS LAB Sp.zo.o tel. 54280 0147
ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin - e-mail: srodowisko@ms-lab.pl
www.ms-lab.pl mikrobiologia@ms-lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 3476/23 — wyd.1

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calo$ei. Wyniki badan dotyezq wylgeznie pobieranego/ badanego
obiekiu.

Sprawozdanie zawiera 2 strony.

Objasnienia:
1) Wartosé parametryczna — zgodnie = Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia = dnia 9 listopada 2015 r.av sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na |
phnvalniach (Dz. U.z 2015 r. poz. 2016).
2) Niepeywnos§é pomiaru okreslona jako niepewnosé rozszerzona. Wspélczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewno$é rozszerzong podane dla calosci
postgporvania,
IV badaniach mikrobiologicznych przedstawiona niepewnosé rozszerzona zostala oszacowana zgodnie = PN-ISO 29201:2022-02. Podwvane wartosci niepewnosci nie
zawierajg niepewnosci zwigzanej = pobraniem i fransportem probki.
3) Podana warto$é stanowi réinice pomigdzy wartoéciq tego parametruw wod=ie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzonej do phwalni.
(wynik utlenialnosci dla wody doplywajgcej — 0,87 mg/l, a azotandw 4,7 mg/l).
4) Potencjal redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/dgCl 3,5m KCL
- dla wody w nieckach basenowych udostgpnianych do nauki plywania dla niemowlgt | malych dzieci do lat 3 — dlawody stodkiej wariosé min.
a) przy 6,52 pH 27,3 - 720{mV]
b) przy 7,3< pHl < 7,6 -750[mV]
- dlawody = niecek basenowych, niecek basenowychwyposazonych w urzqd=enia wynvarzajgce aerozol wodno-powietrzny dla wody sltodkiej wartos¢ min.
a) przy 6,5<pH < 7,3 750[/mV]
b) przy 7.3<pH £ 7,6 -770[mV]
5) Nie dotyczy plywalni odkrytych
A — metoda akredytowana zgednie z zakresem akredytacji AB 429
W — normawycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny be:z zastgpienia
# - badania wykonane w miejscu pobrania prébek
*- granica wykrywalnosci od 1 jik/100 ml
** _ dla rezultatow badania podanychw formie ,, < lub > y", gdzie y = warto$§¢ menzurandu odpowiadajgea dolnej/gérnej wartosci zakresu pomiarowego metody
akredytowanej vwraz = niepewnosciq rozszerzong dla tej wartosci.
Koniee sprawozdania
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1)

MS LAB Sp.zo.o tel. 54 280 01 47

ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin e-mail: srodowisko@ms-lab.pl
www.ms-lab.pl mikrobiologia@ms-lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nrAB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 3756/2

Zleceniodawea: Szkola Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej i R WP JEpa o e | & L )€ 72 a
ul. Kosynieréw Kosciuszkowskich 11; 87-100 Torun il 4 i o2
i
Numer zlecenia: 3756/23 l T I . | /)77)

Numer i opis prébki:
5270/23 — woda 7 niecki basenowej - temperatura pobranej prébki wody wg PN- 77/C 04584 w271 "C

Badany obiekt: woda basenowa

Stan prébek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Prabki pobral: pracownik Laboratorium — Daniel Pradzynski, zgodnie z planem pobierania probek, nr protokolu pobrania 2276/23
Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 - A

Miejsce pobierania: Phywalnia w Szkole Podstawowef nr 32, ul Kosynieréw Kosciuszkowskich 11.; 87-100 Torus.

Data i godzina pobrania:  26.09.2023 godzina 11%°
Data i godzina dostarczenia: 26.09.2023 godzina 124

Data rozpoczecia badan: 26.09.2023
Data zakonczenia badan: 28.09.2023

NYNIKI DLA PROBKI nr 5270/23

ot

L.p. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka WYNIK Niepewnosé # i 0
parametryczna
-E g ) Fo i . &
1. | Escherichia coli PN-EN IS0 9308-1:2014-12#AL2017-04 | /1 00mI 0 - 0
Metoda filtracji membranowej -
: PN-EN IS0 16266:2009 .
2. Pscudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowj A | jtk/100ml 0 - 0

Wiyniki badan mikrobiologicznych autoryzowal i podpisal kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Kierownik Pracowni: mgr inz. Agnieszka Bartold

Data wystawienia sprawozdania: 28.09.2023

Niniejsze sprawozdanie bez pisemmnej zgody Laboratorium nie moZe byé powielane inaczej, jak tylkaw calosci. Wyniki badan dotyczq wylqeznie pobieranego/ badanego

obiektu.
Spranwozdanie zenwiera | strong.

Objasnienia:

Wartosé parametryczna — zgodnie = Rozporzqd=eniem Ministra Zdrowia = dnia 9 listopada 2015 r.w sprawie wymagan, jakin powinna odpowiadaé woda na phwalniach

Dz, U. 2015 r. poz. 2016).
iepewnosé pomiaru okreslona jako niepeynosé rozszerzona. Wspélczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 93%. Niepewnos¢ rozszerzong podano dla calosci

posigpowania.

W badaniach mikrabiologicznych preedstawiona niepewno$¢ rozszerzona zostala oszacowana zgodnie z PN-IS SO 2920]:2022-02. Podmvane wartosci niepewnosci nie

zawierajg niepewnosei 2wiqzanej = pobraniem i transportem probki.

A — metoda akredytowana zgodnie = zakresem akredytacji AB 429
W — norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia

Koniec sprawozdania
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