MSLAB Sp.zo.0 tel. 54 280 01 47

ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin e-mail: srodowisko@ms-lab.pl
www.ms-lab.pl mikrobiologia@ms-lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 5024/23

Zleceniodawca: Szkola Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej
ul. Kosynierdw Kosciuszkowskich 11 ; 87-100 Torun

Numer zlecenia: 5024/23 | T dnia
Numer i opis prébki: i L
7090/23 — woda z niecki basenowej - temperatura pobranej prébki wody wg PN-77/C. réf‘ﬁf 5847=27,5°C"

Badany obiekt: woda basenowa

Stan prabek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Probki pobral: pracownik Laboratorium — Alicja Pawelek, zgodnie z planem pobierania probek, nr protokotu pobrania 3070/23
Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 - A, PN-ISO 5667-5:2017-10 — A, PB 45- wydanie 1 z2021.10.18 -N*

Miejsce pobierania: Plywalnia w Szkole Podsiawowej nr 32 im. Armii Krajowej, ul. Kesynieréw Kosciuszkowskich 11 ; 87-100 Torun.

Data i godzina pobrania: 12.12.2023 godzina 13%
Data i godzina dostarczenia: 12.12.2023 godzina 16%°

Data rozpoczecia badan: 12.12.2023
Data zakorniczenia badan: 20.12.2023

WYNIKI DLA PROBKI nr 7090/23

L.p. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka WYNIK Niepewnos§é? Wattost B
paramefryczna
1. | Escherichia coli FIEN TS0 99051 141000 301 7 A | jtk/100ml 0 - 0
Metoda filtracji membranowej
) : PN-EN ISO 16266:2009 .
2. Pseudomonas aeruginosa Metodi filtricji menibaro ] A | jtk/100ml 0 - 0
> : " o acer| PN-ENISO 6222:2004 p obecne ~ 5
3. | Ogodlna liczba mikroorganizméw w 36°C Metoda plyticaswa, posiew walebry A | jtk/ml i Licabia < 100
4. | Azotany” PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 A | mgl <0,16 (0,16+0,01)*= 20
Indeks nadmanganianowy PN-EN I 46720
3| (utlenialnogé z KMnO,)" 50 8467:2001 A | mgl 1,15 0.13 4
6. Metnosc PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A NTU 0,33 0,03 0,5
7. Trichlorometan (Chloroform) PN-EN ISO 10301:2002 A | mg/l i 0,016 0,003 0,03
8. Bromodichlorometan PN-EN ISO 10301:2002 A | mg/l <0,0010 |(0,0010+0,0002)** -
9. Dibromochlorometan PN-EN ISO 10301:2002 A | mg/l <0,0010 |(0,0010£0,0002)** -
10. | Tribromometan (Bromoform) PN-EN 1SO 10301:2002 A | mgl <0,0010 [(0,0010£0,0003)** -
% THM
. ‘. i
1, | = eHesolone. - bramoinn PN-EN ISO 10301:2002 A | mg 0.016 0,003 0,1
- bromodichlorometan
- dibromochlorometan

Wyniki badan mikrobiologicznych autoryzowal i podpisal kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Kierownik Pracowni: mgr inz. Agnieszka Bartold

Wyniki badan fizykochemicznych autoryzowal i podpisal kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Kierownik Pracowni: mgr Iwona Paradowska

Data wystawienia sprawozdania: 27.12.2023
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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 5024/23

Niniejsze spranvozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tvlko w calosci. Wyniki badai dotyezq wylgeznie pobieranego/ badanego

obiektu.
Sprawozdanie zawiera 2 strony.

Objasnienia:
1) Warto$é parametryczna — zgodnie = Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia = dnia 9 listopada 2015 r.w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na

phwalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).
2) Niepewnoéé pomiaru okreslona jako niepewnosé rozszerzona. Wspélczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnosé rozszerzong podano dia calosci

posigpowania.
IV badaniach mikrobiologicznych przedstawiona niepewnosé rozszerzona zostala oszacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02. Podmvane wartosci niepewnosci nie

zawierajg niepewnosci zwigzanej z pobraniem i transportem prébki
3) Podana wartosé stanowi réznice pomigd=y wartoscig tego parametruw wod=ie w niecce basenowej, a jego zawartoscigq w wodzie doprowadzonej do phwalni.
(eynik utlenialnosci dlawody dophwajgeej — 1,09 mg/l, a azotanéw 6,2 mg/l).
4) Potencjal redox (oksydoredukeyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5m KCL
- dla wody w nieckach basenowych udosigpnianych do nauki plywania dla niemowlgt i malych dzieci do lat 3 — dla wody stodkiej wartosé min.
a) przy 6,5<pH > 73— 720[{mV]
b) przy 7,35 pH = 7,6 -750[mV]
- dlawody z niecek basenowyeh, niecek basenowych vwyposazonych w wrzgdzenia wynvarzajgce aerozolwodno-powietrzny dla wody stodkiej wartasé min.
a) przy 6,5<pH = 7,3 - 750[mV]|
b) przy 7,3 pH 27,6 -770[mV]
3) Nie dotyczy phwalni odlaytych
A — metoda akvedytowana zgodnie z zakresem akredytacji 4B 429
N*— metoda nieakredytowana spelniajgea ywymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
W — normawyeofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia
1 - badania wykonane w miejscu pobrania prébek
*_ granica wykrywalnosci od 1 jik/100 ml
**_ dla rezultatow badania podanych w formie ,,< lub > y", gdzie y = wartosé menzurandu edpowiadajgca dolnej/gornej wartosci zakresu pomiarowego metody

akredytowanej wraz z niepewnoscig rozszerzong dla tej wartosci

Koniec sprawozdinia
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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 5025/23

Zleceniodawca: Szkola Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej
ul. Kosynieréw Kosciuszkowskich 11; 87-100 Torun

Numer zlecenia: 5025/23

Numer i opis probki: 3 L. dz.

7091/23 — woda z systemu cyrkulacji — niecka basenowa — temperatura pobranej prébki wody weg PN 777C-04584"=27,0°C~
Stezenie chloru wolnego wg PB 43, wyd. 1 03.11.2022 w oparciu o instrukcje testu Macherey Nagel nr 931251 — 0,35 mg/l

Badany obiekt: woda basenowa

Stan prébek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Prébki pobral: pracownik Laboratorium — Alicja Pawelek, zgodnie z planem pobierania prébek, nr protokotu pobrania 3071/23
Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 - A, PN-ISO 5667-5:2017-10 — A, PB 45- wydanie 1 z2021.10.18 -N*

Miejsce pobierania: Plywalnia w Szkole Podstavwowej nr 32 im. Armii Krajowej, ul. Kosynierow Kosciuszkowskich 11 ; 87-100 Torun.

Data i godzina pobrania:  12.12.2023 godzina 13%

Data i godzina dostarczenia: 12,12,2023 godzina 163

Data rozpoczgeia badan: 12.12.2023
Data zakonczenia badan: 20.12.2023

WYNIKI DLA PROBKI nr 7091/23

L.p. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka WYNIK Niepewnosé ? . Wangs "
parametryczna
I. | Escherichia coli PI-EN 150 9308- 120141244 E2017-04 itk/100ml 0 - 0
Metoda filtracji membranowej
. . PN-EN 180 16266:2009 :
2. | Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej jtk/100ml 0 - 0
. . - oc| PN-EN 1SO 6222:2004 . o -
3. |Ogolna liczba mikroorganizmow w 36°C Metoda plytkowa, posiew waibay jti/ml 9 [4,1,9<10"] 20
PN-ENISO 11731:2017-08*
4. | Legionella sp. Metoda filtracji membranowej jtk/100 ml nie wykryto - 0
Matryca B; Procedura 7; pozywka C-GVPC
5. | Azotany¥ PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l 0,38 0.03 20
Indeks nadmanganianowy ] !
6. | (utlenialnodé z KMnO4)? PN-EN ISO 8467:2001 mg/l 2,17 025 .
7 Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,22 0,02 03
8. | Trichlorometan (Chloroform) PN-EN ISO 10301:2002 mg/l 0,016 0,003 0,03
9. Bromodichlorometan PN-EN ISO 10301:2002 mg/l <0,0010 (0,00100,0002)** -
10. | Dibromochlorometan PN-EN IS0 10301:2002 mg/l <0,0010 (0,0010+0,0002)** -
11. | Tribromometan (Bromoform) PN-EN ISO 10301:2002 mg/l <0,0010 (0,0010+0,0003)** -
X THM
jp, | - chloroform; - bromoform PN-EN ISO 10301:2002 mg/l 0,016 0,003 0.1
- bromodichlorometan
- dibromochlorometan
Wyniki badan mikrobiologicznych autoryzowal i podpisal kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Kierownik Pracowni: mgr inz. Agnieszka Bartold
Wyniki badan fizykochemicznych autoryzowal i podpisal kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Kierownik Pracowni: mgr Iwona Paradowska
Data wystawienia sprawozdania: 27.12.2023
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MS LAB Sp.zo.o tel. 54 280 0147
ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin e-mail: srodowisko@ms-lab.pl
www.ms-lab.pl milkrobiologia@ms-lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 5025/23

Niniejsze sprawvozdanie bez pisenmej zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci. Wynili badan dotyczg wylgeznie pobieranego/ badanego
obiektu.
Sprawozdanie zawiera 2 strony.

Objasnienia:

Wartosé parametryczna — zgodnie = Rozporzgdzeniem Ministra Zdvowia = dnia 9 listopada 2015 r.w sprawie wymagai, jakim powinna odpowiadaé woda na phwalniach
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Niepewnosé pomiari okreslona jako niepewno$é rozszerzona, Wspdlezynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewno$é rozszerzong podano dla calosci
posiegpowania.

W badaniach mikrobiologicznych przedstawiona niepeywnosé rozszerzona zostala oszacowana zgodnie = PN-I1SO 29201:2022-02. Podmvane wartosci niepewnosci nie
zewierajg niepewnosci owigzanej = pobraniem i transportem probki.

Podana wartosé stanowi réznicg pomiedzy wartoscig tego parametriw wodzie w niecce basenowej, a jego zawaritoscig w wodzie doprowad=zonej do plywalni

(wynik utlenialnodci dla wedy doplywajgeej — 1,09 mg/l, a azotandw 6,2 mg/l).

Nie dotyczy plywalni odlkrytych

A — metoda akredytowana zgodnie = zakresem akredytacji AB 429

N*— meloda nieakredvtowana spetniajgea wymagania nornyy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

W —norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny be:z zastgpienia

# - badania wykonane w miejscu pobrania probek

* - granica wykiynwalnosci od 1 jtk/100 ml

#* - dla rezultatéw badania podanych w formie ., < lub > y", gdzie y = warto$¢ menzurandu odpowiadajgca dolnej/gérnej wartodci zakresu pomiarowego metody
alredytowanej wraz = niepewnoscig rozszerzong dla tej wartosci

Koniee sprawozdania
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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 5148/23

Q

|
Zleceniodawea: Szkola Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej \
ul, Kosynieréw Kosciuszkowskich 11; 87-100 Torun |

W1

Numer zlecenia: 5148/23

Numer i opis préobki: ; ) AR
727823 — woda z niecki basenowej - temperatura pobranej probki wody wg PN-77/@=04584 ezl

Badany obiekt: woda basenowa

Stan prébelk w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Pribki pobral: pracownik Laboratorium — Ewa Wisniewska, zgodnie z planem pobicrania probek, nr protokolu pobrania 3141/23
Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 - A

Miejsce pobierania: Phwalnia w Szkole Podstawowej nr 32, ul Kosynierow Kosciuszkowskich 11.; 87-100 Torun.

Data i godzina pobrania:  19.12.2023 godzina 10"
Data i godzina dostarczenia: 19.12.2023 godzina 17"

Data rozpocze¢eia badai: 19.12.2023
Data zakonczenia badan: 21.12.2023

WYNIKI DLA PROBKI nr 7278/23

L.p. Rodzaj badania Metoda badaii Jednostka WYNIK Niepewnosé ¥ Warinld n
parametryczna
1 Bachorakia coli PN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017-04 A | jtk/100m1 0 . 0

Metoda filtracji membranowej

PN-EN IS0 16266:2009
Metoda filtracji membranowej

2 Pseudomonas aeruginosa A | jtk/100ml 0 - 0

Wyniki badan mikrobiologicznych autoryzowal i podpisal kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Kierownik Pracowni: mgr inz. Agnieszka Bartold

Data wystawienia sprawozdania: 21.12.2023

Niniejsze sprenvozdanie bez pisenmej zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci. Wyniki badari dotyczq wylgeznie pobieranego/ badanego
obiektu.
Sprawozdanie zawiera I strong.

Objasnienia:

Warto$é parametryezna — zgodnie = Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia = dnia 9 listopada 2015 v.w sprenwie wymagai, jakim powinna odpowiadaé wada na phwalniach
(Dz. U. z 2015 1. poz. 2016).

Niepewnosé pomiaru okreslona jako niepevnosé rozszerzona. Wspdlezynmik rozszerzenia k=2, poziom yfioici 95%. Niepewnosé rozszerzong podano dla calosci
posigpowanida.

W badaniach mikrobiologicznyeh przedsteawiona niepexnosé rozszerzona zostala oszacowana zgodnie z PN-1SO 29201:2022-02. Podeavane wartosci niepewnosci nie
zenvierajg niepewnosci wigzanej = pobraniem i transporiem probki.

A — metoda akredytowana zgodnie = zakresem akredytacji AB 429
W — norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zasigpienia

Koniec sprawozdania
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